
C/ de Santa Rosa

TF

NPT +2.79m

NPT+2.79m

NPT+2.79m

NPT+2.70m

ENTRADA I RECEPCIO PACIENT

CAFETERIA AUDITORI

TRASTER

ÀREA AMBULATÒRIA. CONSULTA EXTERNA

ÀREA AMBULATÒRIA. HOSPITAL DE DIA

ÀREA AMBULATÒRIA. PROCEDIMENTS

INST.

CAFETERIA AUDITORI
EA.079

VESTÍBUL - Espais de Circulació
EA.249

AUDITORI
EA.111

CABINA PROJECCIÓ
EA.113

ESPAI CONFERENCIANT
EA.110

TRADUCTOR
EA.112

WC DONES
EA.220

WC HOMES
EA.219

WC PÚBLIC
EA.221

K
AN
B
AN

K
AN
B
AN

K
AN
B
AN

BOX PREPARACIÓBOX MONOTORITZAT

SALA DE TREBALL
MÈDIC

ESPAI DE JOCS

BOX AÏLLAMENTBOX AÏLLAMENTBOX AÏLLAMENTBOX AÏLLAMENT

CONTROL D'INF
MÓDUL

BANY ADAPTAT

CIRCUL.LACIÓ BOX
AÏLLATS

BOX AÏLLAMENTBOX AÏLLAMENTBOX AÏLLAMENTBOX AÏLLAMENT
MONITORITZAT

OFFICE PERSONAL OFFICE HdDIA
CARROS

ESPAI DE
COMUNICACIÓ

WC ADAPTAT

BOX MONOTORITZAT

OFFICE ESPAI DE
COMUNICACIÓ

50 m

ESCALA 3
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

ESCALA 2
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

ESCALA 4
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

SECTOR S1.2
ESTRUCTURA - R90
TANCAMENTS - EI90
PORTES - EI₂ 60C5
OCUPACIÓ - 117 p

SECTOR S1.1
ESTRUCTURA - R90
TANCAMENTS - EI90
PORTES - EI₂ 60C5
OCUPACIÓ - 432 p

SECTOR S1.3
ESTRUCTURA - R90
TANCAMENTS - EI90
PORTES - EI₂ 60C5
OCUPACIÓ - 190 p

ESCALA 1
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

34

28 m

21 m

23 m

Superfície requerida: 58,5 m²
Superfície disponible: 70 m²

Superfície requerida: 139 m²
Superfície disponible: 243 m²

Superfície requerida: 67 m²
Superfície disponible: 68 m²

Superfície requerida: 352 m²
Superfície disponible: 408 m²

Superfície requerida: 76 m²
Superfície disponible: 122,8 m²

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,5 m
429 p
559 p
P
Descendent

4

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,70 m
269 p
637 p
P
Descendent

1

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,70 m
196 p
637 p
P
Descendent

3

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,85 m
352 p
685 p
P
Descendent

2

Sortida:
1.
2.
3.

1.1
480 cm
182 p
960 p

Sortida:
1.
2.
3.

12
160 cm
182 p
320 p

Sortida:
1.
2.
3.

15
160 cm
182 p
320 p

Sortida:
1.
2.
3.

11
320 cm
522 P
640 p

45 m

Sortida:
1.
2.
3.

13
100 cm
152 p
200 p

Sortida:
1.
2.
3.

7
110 cm
117 p
220 p

Sortida:
1.
2.
3.

9
140 cm
278 p
280 p

Sortida:
1.
2.
3.

 10
145 cm
134 p
290 p

ÀREA D'ACTU
ACIÓ

ÀR
EA

 D
'A

CT
UA

CI
Ó

39 m

25 m

1:300

LLEGENDA SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ D'INCENDIS

SECTOR D'INCENDIS

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ ALTERNATIU

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

ORIGEN Y DISTANCIA D'EVACUACIÓ

XX

Seccion Seccion

b

180°
135°

60°

90°

45°

>1m-b

EI<60

Sector 1

Sector 2

UNIÓ
FORJAT-FAÇANA

AMB VOLADIU

UNIÓ
FORJAT-FAÇANA

Sector 2

Sector 1

EI<60

>1m

EI<60

EI<60

α

d> 0,50

EI<60

FAÇANES A 180ºFAÇANES A 135º

EI<60

d>
1,25

EI<60
α

α

EI<60

d> 2,50

EI<60

FAÇANES A 60º FAÇANES A 90º

EI<60

d> 2,00

EI<60

α

α

EI<60

d> 2,75

EI<60

FAÇANES A 45ºFAÇANES ENFRONTADES
EI<60

d> 3,00

EI<60

α = 0º

PROPAGACIÓ EXTERIOR

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

aaa cm
bbb p
ccc p
xx
xx

X 1. AMPLADA
ESCALA D'EVACUACIÓ

2. EVACUACIÓ PREVISTA
3. EVACUACIÓ MÀXIMA
4. TIPUS (N: NORMAL, P:PROTEGIDA, 

5. SENTIT (ASCENDENT/DESCENDENT)

EP: ESPECIALMENT PROTEGIDA,

Sortida:
1.
2.
3.

X
aaa cm
bbb p
ccc p

SORTIDA D'EVACUACIÓ
1. AMPLADA
2. EVACUACIÓ PREVISTA
3. EVACUACIÓ MÀXIMA

EI<60

EXT:EXTERIOR) 

LLEGENDA

CS
enginyeria

5 10 15 17.50
[m]

A3 MEITAT D'ESCALA

(ANTIC EDIFICI DOCENT)

 (FASE 2)PROJECTE BÀSIC
PEDIÀTRIC CÀNCER CENTER BARCELONA

1491-PE

ED.
DOCENT

HOSP. ST. JOAN
DE  DEU

PINEARQ S.L.P.
Albert de Pineda i Alvarez, arq.

SC ENGINYERIA S.L.
José Serra Capmany, Eng.Ind.

00

No PROJECTE DATA DISCIPLINA Nº PLÀNOL EM

04/2021 INS

PLANTA PRIMERA 
SECTORITZACIÓ I VIES D'EVACUACIÓ

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

I-01.08

(AMPLIACIÓ)

DADES MODIFICADES
PER L'AMPLIACIÓ A
ESCALES

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

aaa cm
bbb p
ccc p
xx
xx

X

Sortida:
1.
2.
3.

X
aaa cm
bbb p
ccc p

DADES MODIFICADES
PER L'AMPLIACIÓ A
SORTIDES

Sortida:
1.
2.
3.

X
aaa cm
bbb p
ccc p

NOVES SORTIDES
D'EVACUACIÓ PER
L'AMPLIACIÓ

ÀREES D'ACTUACIÓ
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BIE

BIE

CONTROL
D'INFERMERIA

SALA DE
PROCEDIMENTS

HABITACIÓ
SEMI-AÏLLAMENT

MAGATZEM BRUT

MAGATZEM NET
QUADRES ELÈCTRICS

CARRO D'ATURADES

JOCS I ESTUDI
ADOLESCENTS

HABITACIÓ
SEMI-AÏLLAMENT

AVANTSALA
SEMI-AÏLLAMENT

BANY
SEMI-AÏLLAMENT

BANY
SEMI-AÏLLAMENT

AVANTSALA
SEMI-AÏLLAMENT

HABITACIÓ
SEMI-AÏLLAMENT

HAB. LLARGA ESTADA
SEMI-AÏLLAMENT AVANTSALA LLARGA

ESTADA
SEMI-AÏLLAMENT

BANY LLARGA
ESTADA

SEMI-AÏLLAMENT

BANY ADAPTAT

MAGATZEM ROBA /
BOMBES INFUSIÓ

CIRCUL.LACIÓ UH
INTERNA

AVANTSALA
SEMI-AÏLLAMENT

BANY
SEMI-AÏLLAMENT

AVANTSALA
SEMI-AÏLLAMENT

BANY
SEMI-AÏLLAMENT

HABITACIÓ
SEMI-AÏLLAMENT

HABITACIÓ
SEMI-AÏLLAMENT

HABITACIÓ
SEMI-AÏLLAMENT

AVANTSALA
SEMI-AÏLLAMENT

BANY
SEMI-AÏLLAMENT

BANY
SEMI-AÏLLAMENT

AVANTSALA
SEMI-AÏLLAMENT

TREBALL MÉDIC

HABITACIÓ
SEMI-AÏLLAMENT

BANY PERSONAL

CIRCUL.LACIÓ UH
INTERNA

BANY
SEMI-AÏLLAMENT

AVANTSALA
SEMI-AÏLLAMENT

MAGATZEM BRUT

OFFICE PERSONAL

ESCALA 3
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

ESCALA 2
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

ESCALA 4
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

SECTOR S2.2
ESTRUCTURA - R90
TANCAMENTS - EI90
PORTES - EI₂ 60C5
OCUPACIÓ - 123 p

18 m 14 m

17 m

21 m

35 m

SECTOR S2.1
ESTRUCTURA - R90
TANCAMENTS - EI90
PORTES - EI₂ 60C5
OCUPACIÓ - 81 p

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,5 m
429 p
559 p
P
Descendent

4

Sortida:
1.
2.
3.

2.1
90 cm
58 p
180 p

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,85 m
353 p
685 p
P
Descendent

2

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,70 m
269 p
637 p
P
Descendent

1

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,70 m
196 p
637 p
P
Descendent

3

Sortida:
1.
2.
3.

2.4
110 cm
88 p
220 p

Sortida:
1.
2.
3.

2.2
200 cm
73 p
400 p

Sortida:
1.
2.
3.

2.3
100 cm
63 p
200 p

ÀREA D'ACTU
ACIÓ

ÀR
EA

 D
'A

CT
UA

CI
Ó

19
 m

33
 m

ESCALA 1
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

SECTOR S P.2
ESTRUCTURA - R30
TANCAMENTS - EI30
PORTES - EI₂ 60C5
OCUPACIÓ - 14 p

21 m

16 m 

18 m

1:300

LLEGENDA SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ D'INCENDIS

SECTOR D'INCENDIS

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ ALTERNATIU

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

ORIGEN Y DISTANCIA D'EVACUACIÓ

XX

Seccion Seccion

b

180°
135°

60°

90°

45°

>1m-b

EI<60

Sector 1

Sector 2

UNIÓ
FORJAT-FAÇANA

AMB VOLADIU

UNIÓ
FORJAT-FAÇANA

Sector 2

Sector 1

EI<60

>1m

EI<60

EI<60

α

d> 0,50

EI<60

FAÇANES A 180ºFAÇANES A 135º

EI<60

d>
1,25

EI<60
α

α

EI<60

d> 2,50

EI<60

FAÇANES A 60º FAÇANES A 90º

EI<60

d> 2,00

EI<60

α

α

EI<60

d> 2,75

EI<60

FAÇANES A 45ºFAÇANES ENFRONTADES
EI<60

d> 3,00

EI<60

α = 0º

PROPAGACIÓ EXTERIOR

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

aaa cm
bbb p
ccc p
xx
xx

X 1. AMPLADA
ESCALA D'EVACUACIÓ

2. EVACUACIÓ PREVISTA
3. EVACUACIÓ MÀXIMA
4. TIPUS (N: NORMAL, P:PROTEGIDA, 

5. SENTIT (ASCENDENT/DESCENDENT)

EP: ESPECIALMENT PROTEGIDA,

Sortida:
1.
2.
3.

X
aaa cm
bbb p
ccc p

SORTIDA D'EVACUACIÓ
1. AMPLADA
2. EVACUACIÓ PREVISTA
3. EVACUACIÓ MÀXIMA

EI<60

EXT:EXTERIOR) 

LLEGENDA

CS
enginyeria

5 10 15 17.50
[m]

A3 MEITAT D'ESCALA

(ANTIC EDIFICI DOCENT)

 (FASE 2)PROJECTE BÀSIC
PEDIÀTRIC CÀNCER CENTER BARCELONA

1491-PE

ED.
DOCENT

HOSP. ST. JOAN
DE  DEU

PINEARQ S.L.P.
Albert de Pineda i Alvarez, arq.

SC ENGINYERIA S.L.
José Serra Capmany, Eng.Ind.

00

No PROJECTE DATA DISCIPLINA Nº PLÀNOL EM

04/2021 INS

PLANTA SEGONA 
SECTORITZACIÓ I VIES D'EVACUACIÓ

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

I-01.09

(AMPLIACIÓ)

DADES MODIFICADES
PER L'AMPLIACIÓ A
ESCALES

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

aaa cm
bbb p
ccc p
xx
xx

X

Sortida:
1.
2.
3.

X
aaa cm
bbb p
ccc p

DADES MODIFICADES
PER L'AMPLIACIÓ A
SORTIDES

Sortida:
1.
2.
3.

X
aaa cm
bbb p
ccc p

NOVES SORTIDES
D'EVACUACIÓ PER
L'AMPLIACIÓ

ÀREES D'ACTUACIÓ

D
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LAIA

CLARA

MÒNICA
ALIA

JOSEP MARIA

JENNY RAQUEL

ROSA EDITHA

NPT +10.21m

MEDICINA NUCLEAR SUPORT ADMINISTRATIU

DESPATX
EA.157

DESPATX
EA.158

DESPATX
EA.159

DESPATX
EA.160

DESPATX
EA.161

SALA REUNIONS
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CONSULTA
EA.137
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EA.151
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EA.154 AULA 50 ALUMNES

EA.153

AULA PEDIATRIA
EA.169

CIRCULACIÓ
EA.231
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EA.164

DESPATX
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EA.229
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EA.230
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HOTTEHOTTE

HOTTEHOTTE
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CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

MAGATZEM

SALA DE TREBALL

WC PÚBLIC

RACK

DESPATX

MAGATZEM

CLEAN ROOM A

DESPATX
SALA DE NEVERES

QUALITY LAB

CIRCULACIÓ INTERNA

VESTIDOR

SALA DE REUNIONS

BANY

PRE-VESTIDOR

WORKLAB

CRIOPRESERVACIÓ
QUARENTENA

OFFICE QUADRES ELÈCTRICS LOCAL NETEJA SALA BRUTA

MAGATZEM 01
MAGATZEM 02

DISTRIIBUIDOR

CLEAN ROOM B

CIRCUL.LACIÓ
GENERAL

ESCALA 3
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

ESCALA 2
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

ESCALA 4
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

SECTOR S3.2
ESTRUCTURA - R90
TANCAMENTS - EI90
PORTES - EI₂ 60C5
OCUPACIÓ - 83 p

SECTOR S3.R1
ESTRUCTURA - R90
TANCAMENTS - EI90
PORTES - EI₂ 60C5

OCUPACIÓ - 1 p

34 m

25 m

29 m

18 m

37 m

37 m

30 m

SECTOR S3.1
ESTRUCTURA - R90
TANCAMENTS - EI90
PORTES - EI₂ 60C5
OCUPACIÓ - 264 p

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,5 m
429 p
559 p
P
Descendent

4

Sortida:
1.
2.
3.

3.1
90 cm
75 p
180 p

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,85 m
352 p
685 p
P
Descendent

2

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,70 m
196 p
637 p
P
Descendent

3

Escala:
1.
2.
3.
4.
5.

1,70 m
269 p
637 p
P
Descendent

1

Sortida:
1.
2.
3.

3.4
110 cm
140 p
220 p

Sortida:
1.
2.
3.

3.2
200 cm
145 p
400 p

Sortida:
1.
2.
3.

3.3
100 cm
68 p
200 p

ÀREA D'ACTU
ACIÓ

ÀR
EA

 D
'A

CT
UA

CI
Ó

SECTOR S3.R2
ESTRUCTURA - R90
TANCAMENTS - EI90
PORTES - EI₂ 60C5

OCUPACIÓ - 7 p

ESCALA 1
PROTEGIDA

ESTRUCTURA - R120
TANCAMENTS - EI120

PORTES - EI₂ 60C5

7 m

17 m

SECTOR S3.R3
ESTRUCTURA - R180
TANCAMENTS - EI180

PORTES - EI₂ 45C5
OCUPACIÓ - 24 p Sortida:

1.
2.
3.

120 cm
24 p
240 p

 S3.R3

Sortida:
1.
2.
3.

120 cm
24 p
240 p

 S3.R3

1:300

LLEGENDA SECTORITZACIÓ I EVACUACIÓ D'INCENDIS

SECTOR D'INCENDIS

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ ALTERNATIU

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

ORIGEN Y DISTANCIA D'EVACUACIÓ

XX

Seccion Seccion

b

180°
135°

60°

90°

45°

>1m-b

EI<60

Sector 1

Sector 2

UNIÓ
FORJAT-FAÇANA

AMB VOLADIU
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FORJAT-FAÇANA

Sector 2

Sector 1

EI<60

>1m

EI<60

EI<60

α

d> 0,50

EI<60

FAÇANES A 180ºFAÇANES A 135º

EI<60

d>
1,25

EI<60
α

α

EI<60

d> 2,50

EI<60

FAÇANES A 60º FAÇANES A 90º

EI<60

d> 2,00

EI<60

α

α

EI<60

d> 2,75

EI<60

FAÇANES A 45ºFAÇANES ENFRONTADES
EI<60

d> 3,00

EI<60

α = 0º

PROPAGACIÓ EXTERIOR
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1.
2.
3.
4.
5.

aaa cm
bbb p
ccc p
xx
xx

X 1. AMPLADA
ESCALA D'EVACUACIÓ

2. EVACUACIÓ PREVISTA
3. EVACUACIÓ MÀXIMA
4. TIPUS (N: NORMAL, P:PROTEGIDA, 

5. SENTIT (ASCENDENT/DESCENDENT)

EP: ESPECIALMENT PROTEGIDA,

Sortida:
1.
2.
3.

X
aaa cm
bbb p
ccc p

SORTIDA D'EVACUACIÓ
1. AMPLADA
2. EVACUACIÓ PREVISTA
3. EVACUACIÓ MÀXIMA

EI<60

EXT:EXTERIOR) 

PLANTA TERCERA
SECTORITZACIÓ I VIES D'EVACUACIÓ
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4.1
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4.2
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5.

1,85 m
352 p
685 p
P
Descendent

2
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1.
2.
3.
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P
Descendent

1
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1.
2.
3.
4.
5.
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P
Descendent
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